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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Direccion General de Planificacion y Recursos Hidricos

JUNTR DE ANDALUCTA

Las estructuras deben tener unas dimensiones minimas que permitan el acceso de personal para labores
de mantenimiento y consenvacidn,

Quedaran exceptuados de [a anterior prescripcion los cruces subterrdaneos de colectores por DPH, de tal
modo que en las cbras de cruce de tuberias bajo cauce, |a generatriz superior externa del tubo de
proteccidn quede situada a una profundidad de 1,5 m como minimo bajo el lecho natural del cauce, sin
contar lodos y fangos.

La proteccién de la tuberia debe ser la apropiada en funcidn del peligro de contaminacidn en caso de
rotura de la misma.

Una vez ejecutadas las obras, el lecho del cauce se restituird 2 su estado natural y sus margenes deberan
restaurarse con la vegetacion de ribera caracteristica de dicho cauce.

La zona de senidumbre, 5m medidos horizontalmente a partir de 13 linea de dominio pablico hidraulico
debera quedar en todo memento completamente libre para uso publico.

- El vertido de aliviaderos y emisarios a cauce publfico debera realizarse con un angulo maximo de
45°,

Previo a la entrega al cauce de las aguas pluviales se instalaran elementos para la retencion de sdlidos.
Dichos elementos deberan contar con el correspondiente mantenimiento municipal,

- La construccion de infraestructuras en zonas inundables debe ajustarse a ko indicado en el articulo
14.1.3) del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por €l que se& aprueba el Plan de Prevencion de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces: En los ferrenos inundables de periodo de retorno de 50
anos no se permitird edificacion o instalacion alguna temporal o permanente. Excepcionalmente y por
razones justificadas de interés publico, se poadrdn autonzar instalaciones temporales.

En ningun caso las actuaciones a realizar supondrdn un Impedimento a la capacidad de desagie del
cauce ni elevard 13 cota de la margen considerada sobre la opuesta,

En la redaccion vigente del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Publico Hidraulico, en lo referente a los usos del suelo en zona inundable, &l articulo 14 bisb
establece que en estas zonas, se ewltard el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o
Infraestructuras publicas esenciales tales como, hospitales, centros escofares o sanitarios, residencias de
Personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportives o grandes superficies comerciales
donde puedan darse grandes aglomeraciones de poblacidn, acampadas, zonas destinadas af aloamiento
en los campings y edificios de usos vinculades, parques de bomberes, centros penitenclarios,
depuradoras, instalaciones de los senvicios de Froteccidn Cwl, o simifares. Excepclonalmente, cuando
se demuesire gue no existe otra alternativa de ubicacion, se podrd permitir su establecimiento, siempre
que sa cumpla lo establecido en el spartado antenior y se asegure su accesibilidad en situacion de
emergencia por inundaciones.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Direccién General de Planificacién y Recursos Hidricos

JUNTA DE ANDALUCIA

Respecto a las obras a realizar:

Todas las obras proyectadas en el dominio publico hidraulico, zona de senidumbre y zona de policia asi
como los vertidos a cauces publicos deberan ser autorizadas con caracter previo a su ejecucion por esta
Administracion Hidraulica de la Junta de Andalucia,

Las actuaciones deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, 1a funcion natural y la
continuidad de los cauces y la conservacion y mejora de la biodiversidad acudtica y de las especies
asociadas.

Durante las obras no se permitiran acopios en la zona de servidumbre, manteniendo & cauce totalmente
libre de cualquier obstaculo que impida el normal discurrir de las aguas. Al final de las obras se retirardn
todos los materiales sobrantes, quedando &l cauce y la zona de senidumbre libres de todo elemento que
obstaculice el paso o el libre discurmir de! agua.

Se prohibe exprasamente el empleo de escombros y restos de hormigdn, edificaciones, efc., como
relleno, refuerzo o prateccion,

Queda prohibido la tala o poda de arboles u otra vegetacion de nbera o galeria salvo que resulte
imprescindible y necesario.

Las actuaciones no supondran ninguna modificacion del trazado del cauce, alteracidn del perfil del lecho
fiuval, ni se modificara la anchura del cauce, manteniendo la seccion actual en la longitud resenada.

El peticionario serd responsable de cuantos dafios puedan ccasionarse a intereses puablicos o privados,
como consacuencia de las actuaciones autorizadas por interferencia de las mismas en el normal discurrir
de las aguas, tanto durante la ejecucidn de los trabajos como después de su terminacién, quedando
obligado a su indemnizacion. Igualmente, sera responsable en todo momento del mantenimiento del buen
estado de las obras asi como de garantizar la seguridad de las instalaciones, En caso de rotura por obras
de mantenimiento del cauce o por la fuerza de las avenidas, el titular de la autorizacién que se conceda
estara obligado a efectuar la reparacion sin cargo alguno a esta Administracion Hidraulica.

En consecuencia:

L2 Red de colectores se considera adecuada en su trazado siempre y cuando se consiga la citada
estanqueidad en aquellos tramos localizados en zona inundable, y se ubique fuera de dominio piblico
hidraulico.

Debera prestarse atencion al disefio de la cercha de cruce de cauce para que no afecte a dominio publico
hidraulico, permita el paso de la avenida de 500 afos de periodo de retorno, y redna los condicionantes
expuestos anteriormente para estos cruces.

En relacion a la depuradora, esta se ubica fuera de zona inundable. Las Estaciones de Bombeo deberan
de sifuarse en zona no inundable, en aquellas situaciones que esta determinacion no pueda cumplirse por
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GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION
PANA

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA  HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
CLAVE: 05.311.0335/2111

JUNTR DE RNDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Direccion General de Planificacion y Recursos Hidricos

razones topograficas serd necesarlo correglr los nesges de Inundacion que pudieran tener mediante su
impermeabilizacion y la elevacion de la cota del terreno siempre que no se generen riesgos a terceros, Es
por ello, que s limitaran los elementos que constituyan la estacion de bombeo a los minimos
imprescindibles para su correcto funcienamiento,

Respecto a la Red eléctrica, los apoyos de |a misma no podran ubicarse en DPH ni zona de senidumbre y
debera disponer para el caso de apoyos ubicado en zona inundable de un anclage en blogue de hormigon

lo suficientemente alto y estable para no verse afectado por la zona inundable y por 12 velocidad del agua
en situacién de avenida.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACION HIDROGRAFICA.- Remedios Torquemada
Daza.

EL JEFE DE SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE.- Joaquin Rodriguez Pérez de Ocampo

Fagu it

FIRMADO POR

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 10/10/2015 12:12.38
MARIA REMEDIOS TORQUEMADA DAZA 101012019 121112

PAGINA 212

640xuBA2TCONFBAUPDIRM] P23ePIIN | hiwps: Iws050 | a esventicarFima/

VERIFICACION

ANEJO N° 21. DOCUMENTO AMBIENTAL
PAG- 178



il GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION
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ENVIADO A SERVICIO DE CARRETERAS (DT DE FOMENTO Y VIVIENDA)

ycumému:unenumz«cam. — o g |D
‘ Ref: 20837 -FTOCGM
Faginx 24
. SALIDA
177l CORRESPORDERCIA

O el JL/2/45

Marena dol Alarade - ITsaT=

Toldd: 434 565 000 1 855
dom 0 Idemas T e - -
wwwidomodm | .0 Encargo
—r = DELEGACION TERRITORIAL DE FOMENTO
[(:- D Y VIVIENDA EN CADIZ
Servicio de carreteras
Sevilla, 22 de marzo de 2018 Plaza de Asdribal, 6

11008 CADIZ

Asunto: Sclichud condicknanies 16cricos pars paraiaismas ¥ CIUCES Con Carreleras A-2101 y A-2102
Ref; 20897 - FTD/CGM
co.: 203

Estimado Sr,

Por encargo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente (MAPAMA),
la empresa IDOM Consulting, Engineering & Architecture, S. A. U, esta redactando el proyecto
saneamiento y depuracion de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores
en San Martin del Tesonillo (Cédiz). Con el desarrollo de esta actuacion se pretende conseguir
un doble objetivo: por un lado, conducir los vertidos actuales hacia la ubicacién de la nueva
estacion depuradora, y por otro, proporcionar a las aguas residuales un tratamiento adecuado
para su depuracién, de forma que se puedan verter a los cauces publicos conforme a la

PUNTO 2: Cruce sobre el rio Guadiaro. Tras haber agrupado los dos puntos de vertido del
Seegdao,&smusaﬁocm@choshastahoﬁamrgmddrbomobjebdemd
vertido de San Martin del Tesorillo. Para ello se precisa un cruce aéreo de la tuberia de
impulsion, acero inoxidable DN 200 mm, procedente de la EBAR Secadero. Cabe destacar que

. : en el puents ya existe una tuberia de abastecimiento, grapada al mismo, por el costado
5 - » ’ A el de
normativa en vigor aguasamt_)a.Por&stamzm,sepmpmemuucedelasmistmcaracterisﬁeasporelladode
”'a mw (Vef 0,
La actuacién se ubica en las inmediaciones del nicleo urbano de San Martin del Tesorilio, plano1ed).

perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, y del ntcleo de El Secadero, perteneciente
al municipio de Casares, en el limite de las provincias de Cddiz y Malaga.

A modo de resumen, el proyecto contempla la agrupacion de los dos puntos de vertido
existentes en E| Secadero hasta la EBAR del mismo nombre, ubicada en la margen izquierda
del rio Guadiaro, junto al recinto ferial. Desde ahi se bombearén las aguas residuales hasta la
EBAR de San Martin del Tesorillo, situada en la margen opuesta del rio y en el limite del casco
urbano de este ndcleo. Por Gitimo, desde esta estacion de bombeo se impulsara el agua residual
hasta el emplazamiento de la depuradora prevista, unos 3 km al oeste. Los vertidos del nicleo
de Montenegral Alto se impulsaran iguaimente hasta la EDAR.

A continuacién, se enumeran todos los puntos en los que |as actuaciones a proyectar interfieren

con las carreteras A-2101 y A-2102, los cuales aparecen detallados asimismo _en los planos
adjuntos.

PUNTO 1: Cruce de la carretera A-2102. Para recoger el punto de vertido 2 del Secadero y

llevario hasta el emplazamiento asignado por el ayuntamiento para la EBAR, es necesario

interceptar la red de fecales antes del vertido a cauce y cruzar la citada via. Esta tuberia
existente discurre paralela a la carretera, a 7,5 metros de la misma (ver plano n® 4). La conaxion
se realizara en uno de los pozos, desde el que se cruzara |a carratera con un tubo de PVC DN - ;

315, dentro de una tuberia de proteccién de diametro DN 500 mm, %gﬁﬂhdedellaTmmmAﬁ1&. mdaUna Eeai;,g g:nafdosptemcis o cnbslzarm (g
impulsion (PEAD DN 250 mm) al norte de la citada via. Este cruce se ha planteado dentro del
pueblo oamcbyeternMembnnenospodblesobteelh‘éﬁco.Trasel cruce, y hasta la salida
del nucleo, la tuberia a proyectar se dispondra por el acerado, preferentemente, o por el borde
exterior de la calzada de no ser posible lo anterior. Pasado el pueblo, la tuberia discurmira por
fuera de la zona de servidumbre de la camretera (ver plano n® 3).

. - ! .VI) - v )

¥ - ST

Vista general de puente (izquerda) y defalie del costado aguas abajo (derecha
( )
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Azuni: Corzulta sobre condicionantss 14CniCos Dars Cruce ¥ paralelizmo de tuberts con & canal de riego B IDom
Ezpamagal. Proyecio de saneamiento y depuracion de ios municpios de s cuenca del Syjo Guadaro, EDAR
¥ colectores en San Martin dei Tesorlio (Cadz).

Ref.: 20.897 - FTO'CGM

Faginx 34

‘‘‘‘‘
{

e n1 o en carefera A-2101.

PUNTOS 4 y 5: Cruces n°2 y n°3 de la cametera A-2101. Estos tendran lugar en las
inmediaciones de la EDAR y comesponden al cruce del emisario de vertido a cauce y de la
impulsion de Montenegral Alto respectivamente.

Detalle plama de los cruces n°2 y n°3 previstos en cametera A-2101.

PUNTO 6: Acceso a la EDAR desde la cametera A-2101. La depuradora se ha emplazado
contigua al actual camino de servicio del canal de riego El Espamagal, que cuenta ya con un
acceso desde la cametera A-2101. Debido al mal estado de este camino en algunos puntos, se
ha previsto una mejora del mismo sustituyendo la zahorra natural por aglomerado asfalfico.
Respecto al acceso, y puesto que no se va a ver alterado el uso del camino, se propone un
acondicionamiento del mismo.

Azunicc Consulta sobre conddonant=s 1Acnicos para cruce y paraiefismo de tuberia con & candl oz rego B

¥ depuracion de ios municpios de ks cuanca del S0 Guadaro, EDAR IDOm

Ezparmagal. Proyecio de saneamiento

¥ Colectores en San Martin del Tesorlio (Cadz).
Ref.. 20.897 - FTO'COM

Faginy &4

Acceso existente a3 B depuradora e la carretera A-2101.

PUNTO 7: Paralelismo con la carretera A-2101 en Montenegral Alio. Para conducir el vertido
de Montenegral Alto hasta la depuradora, la Unica altemativa viable es lievar la tuberia por el
costado sur de la A-2101. La red de fecales se interceptara antes del vertido a cauce,
instalandose un pequeiio punto de bombeo en uno de los pozos existentes, con su
comrespondiente caseta para albergar las instalaciones. Desde ahi, la tuberia de impulsion
discumrira por las calles de Montenegral y se dirigira hasta un camino de servicio agricola
existente. Antes del camino, y debido a la proximidad de las viviendas a la cametera, la tuberia
quedara a una distancia de entre 2,5 y 3 metros de la arista exterior de la calzada. La solucion
por €l costado norte conlleva mayores afectaciones a los propietarios, asi como un mayor costo
medicambiental y econdomico: las viviendas se encuentran apenas a 3 metros de la camretera a
lo largo de mas de 100 metros, se tendrian que talar mas de 30 especies arboreas de gran porte
y el movimiento de tierras seria un 40% superior debido al talud existente en la parcela 30 del
poligono catastral n® 12. En la siguiente imagen se muestra el tramo en que la impulsion
discurriria proxima a la A-2101. Por su parte, en el sequndo plano adjunto, se detalla el trazado
de esta conduccion respecto a la camretera.

_____
-y

Tramo proximo & a carretera A-2101 entl.bdeneg?alA!o

El motivo del presente escrito es consultar a este Servicio, en virtud de las tencias
tiene asignadas. los condicionantes se habrian _de tener en cuenta en el
desarrollo del proyecto de construccion del asunto.

Agradeciendo por adelantado su atencion, quedamos a la espera de sus noticias.
Por IDOM Consuilting, Engineering & Architecture, S. A. U.

Fdo.: Carmen Gonzalez Moreno
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
CLAVE: 05.311.0335/2111

s
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LA CLIEMGA CEL fAKD GUAIWARD. EDAR ¥ COLEC TORES £ SN
WA CEL TESDRLE. .

ANEJO N° 21. DOCUMENTO AMBIENTAL
PAG- 181



ol . ® GOBIERNO MINISTERIO CONFEDERACION
DE ESPANA  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA HIDROGRAFICA DEL
& GUADALQUIVIR, O.A.

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).

CLAVE: 05.311.0335/2111
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S s EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).

E @ GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
CLAVE: 05.311.0335/2111

RECIBIDO DE SERVICIO DE CARRETERAS (DT DE FOMENTO Y VIVIENDA)

Carmen Gonzalez Moreno

— Cormen Gomzulez Moreno 1 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Enviado el: migrcoles, 18 de julio de 2018 %36 JUHIR MI%%LTPEHE’H‘LLUR - Delegacion Teritorlal en Cadiz—— ~—— T ENTRADA
Para: senviciodecarreteras.d pmach@juntadeandalucia.es § | CAGAIN NARTINAL I SSUPING T YIS VZ] pdom )
Asumto: EDAR SAN MARTIN: Consulta afectaciones carretera A-2102 : 12 JUL. 2018 3
Datos adjuntos: 20180321 _Carta solicitud condicionantes carreteras pdf; 20180321_Planos carta ;‘; s .

solicitudpdf;, 20180716_Respuesta DT Fomento Cadiz pdf N o Dirgido &

WC(-12030 o »
- N.° Encargo
Estimados buenos dias, C.D. l
Por encargo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacisn y Medio Ambiente [MAPAMA), |z empresa IDOM Fecha: 28062018 IDOM, Consulting, Engineering & Architecture SAU
Consulting, Engineering & Architecture, 5. A. U. esta redactando el proyecto saneamiento y depuracion de los N, Ref: ABD/CSL/RIFG E 143/18 Plaza de las Naciones, Torre Nore - 9
miunicipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en 5an Martin del Tesorillo (Cadiz). Con el desarrollo de i ] )
Asunto:  Consulta condicionantes para Mairena del Mljarafe - 41527 (Sevilla)

esta actuacion se pretende conseguir un doble objetivo: por un lado, conducir los wertidos actuales hacia la ubicacion
de la nueva estacion depuradora, y por ofro, proporcionar a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su redaccion de prayecto
depuracidn, de forma que se puedan verter a los cauces pdblicos conforme a la normativa en vigor.

La actuacidn se ubica en las inmediaciones del nicleo urbano de San Bartin del Tesorillo, perteneciente al municipio
de limena de la Frontera (Cadiz), y del nicleo de El Secadero, perteneciente al municipio de Casares (Malaga).

A modo de resumen, el proyecto contempla la agrupacion de los dos puntos de vertido existentes en El Secadero
hasta la EBAR del mismo nombre, ubicada en la margen izguierda del rio Guadiaro, junto al recinto ferial. Desde ahi
se bombearan las aguas residuales hasta la EBAR de 5an Martin del Tesorillo, situada en la margen opuesta del rio y En contestacion a su escrito de fecha de registro de salida 23 de marzo de 2018 recibido en
en el limite del casco urbano de este nldcleo. Por ditimo, desde esta estacion de bombeo se impulsara el agua residual
hasta el emplazamiento de |a depuradora prevista, unos 3 km al oeste. Los vertidos del nucleo de Montenegral Alto
s2 impulsaran igualmente hasta la EDAR. a consulta de los condicionantes a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto de construccion

esla Delegacion Temtorial en fecha 28 de marzo de 2018 con nimero de registro 4101-3859, referente

Estas actuaciones interfieren en algunos puntos con las carreteras A-2101 y A-2102 y, por tanto, se realizd la consulta denominado “Saneamiento y depuracion de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiara. EDAR y
al Servicio de Carreteras de Cadiz. En la respuesta remitida por ellos se indica que las afectaciones en el entomo de
los puntos kilométricos 0500 y 0+380 de la A-2102 se localizan en un tramo de carretera perteneciente al ambito
de la provincia de Malaga, por lo que se debera dirigir la consulta al servicio de carreteras de dicha consulta para Medio Ambiente (MAPAMA), afecto a las carreteras A-2101 y A2102, el Senicio de Carreteras de &
estos dos puntos.

colectores en San Martin def Tesorillo (Cadiz|” del Ministerio de Agricultura v Pesca, Alimentacion y

Delegacion Territonal en Cadiz de la Consejena de Fomento y Vivienda le informa lo siguiente:
Por esta razon, les solicitamos amablemente consulta sobre los condicionantes tecnicos a tener en cuenta para:

#  PUNTO 1: cruce de la carretera A-2102 para recoger el punto de vertido 2 del Secadero y llevaro hasta el
emplazamiento asignado por el ayuntamiento para la EBAR Secadero. - La carrefera A-2101 "De A405 a San Martin del Tesorlfo” tiene su origen en la Int. A-405

* PUNTO 2: cruce sérea sobre el rio Guadiaro para llevar la tuberia de |mw|5|¢j|—| FIFCH:H:'E'I'ITE de |z FBAR [Castellar de la F(Ol]lﬁli)) y final en Int. A-2102 (San Martin del T‘:.'SO"“(I), Con una Imfﬂ(ud de

Secadero hasta la EBAR San Martin. 9,02 km, perieneciendo a la Red Complementaria Metropoltana de la Red Autonomica de

Adjunto encontraran la consulta remitida al Servicio de Carreteras de Cidiz en marzo de 2018, los planos gue

Carreteras de Andalucia, sepin datos del Caldlogo de Carreteras de Andalucia, version
acompaifaban a dicha consulta, asi como la uesta recibida de ellos el pasado 16 de julio.

) . - Dicembre de 2015.
Rogamos nos confirmen la correcta recepcion del correo. Agradeciendo por adelantado su atencion, quedamos a la

espera de sus moticias.

Atentaments, - La carretera A-2102 "De San Martin del Tesorillo a A-7 por San Enrique” tiene su origen en la
IDDm Int, A-2101 {San Martin del Tesorillo) y final en Int. A7 (San Reque), con una bongitud de 6,51
Carmen Gonzalez Moreno km, perieneciendo a la Red Complementaria Metropolitana de la Red Autonémica de Carreteras
T: +34 B5 560 05 28/ esmail cameng morenodfiidom. com

Flaza de las Maciones, Tome Morte, Planta § de Andalucia, segun datos ded Catdlogo de Carreferas de Andalucia, version Dicembre de 2015
41827 Mairena del Aljarafe. Sevilla

idom.com

- 30 de ecte electrinico y los archivos adj con sdenciales. Sino es ef desk o isto, no e le - En relacion con las afecciones denominadas “cruce con 13 carretera A-2102" en el entarno del

permite divulgar ni uiilizar la informacion contenida en este mensaje yo sus adjuntos. Si recibio este comeo por emor, le
agradecemos que informe mmediataments a IDOM devalviendo este comeo electronico y eiiminando &l mensaje original ¥
cualquier documento adjunto.

Mok 1 e
1 Mazs Ascrdtal r” &, Edfion Anta de Andatach, 11008 Cade Pagwna i de 3
Feddona 9540063 00 Fax 9550061 78
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*‘ li* oEEsEm WMEWM ﬁggg@&“ﬁgf’éﬂ PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
* 1) GUADALQUIVIR, O.A. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
CLAVE: 05.311.0335/2111

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE POMENTD Y VIVIENDA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Delegacion Territorial en Cadiz Delegacion Territorial en Cadiz
punto kilométrico 0+500 y “Cruce sobre ¢ rio Guadiaro” en el entomo del punto kilométnco senddumbre legal situandose, en todo caso, ko més lejos posible de la carretera. El trazado no
0+380, se senala que ambas se localizan en un tramo de la carretera A2102 perteneciente al discurrira por el dominio publico adyacente, definido conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de
término municipal de Casares, en la provincia de Malaga, por lo que deberan dirigir consulla a la citada ley.

este respecto al correspondiente senvicio de carreleras de dicha prowincia
Lo que se le traslada a los efectos oportuncs,

- Respecto a los cruces subterraneos denominados “cruces n°1, 2 y 3 de la carretera A2101",

situados respectvamente en los puntos kilométricos 8+750, 5+700 y 5+440 las obras Cadiz, a 28 de junio de 2018
correspondientes se ejecutaran de forma que produzcan las menores perturbaciones posibles a
la circulacion, dejando el pavimento de la carretera en sus condiciones anteriores, y teniendo la EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS

debida resistencia. A estos efectos, se realizaran preferentemente mediante perforacidn
horizontal dirigida ftope) y donde esto no sea posible y asi se justfique, se podrd realizar
mediante zanja permitiendo paso altermative en fa wia y ejecutandose en el menor tiempo
posible. En cualquier caso el resguardo minimo entre la rasante de la carretera y la clave del
tubo funda sera de 1 metro, mo ejecutandose regisiro alguno dentro de la zona de senadumbre
legal {definida esta conforme a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Cameteras de Andalucia) excepto para & registro en el acerado del cruce n." 1 por motivos de

restriccion de espacio disponible, asi como no suponiendo en ningun caso nesgo para la
seguridad vial, por ko que deberdn estar enrasados con el terreno circundante.

- Respecto al acondicionamiento del acceso a ta EDAR desde 1z carretera A-2101, en el proyecto
deberan concretarse y detallarse las actuaciones correspondientes, que cumpliran lo establecido
al efecto en la norma 3.14C y en la Orden de 16 de diciembre de 1997 de accesos 2 las
carreteras del Estado, vias de senvicio y construccidn de instalaciones de servicio. En todo caso,
se afirmara una longitud minima de la via secundaria de veantcinco metros (25,00 m) a medie
desde la ansta exterior de la calzada de la caretera A-2101 y se protegera el paso salvacunetas
mediante alguno de los dispositivos establecidos en el apartado 6.7.9 de la Orden Circular
35/2014, sobre crilerios de aplicacion de sisternas de contencion de vehiculos.

- Respecto al denominado “paralelismo con la carretera A2101 en Montenegral Alto”, el trazado
de la conduccion subterranea discurrird fuera de la zona de seridumbre legal, definida
conforme a lo dispuesto en el articulo 54 de ka Ley 8/2001, de 12 de jubo, de Carreteras de
Andalucia, y donde esto no sea posible y asi se justifique, se podra autorizar en zona de

Pégina 2 de 3 Maza Aviiiind, n® 6. Edna Anta de Andalada, | 10088 CAge Pigina 1 de 3
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CONFEDERACION PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
HICROGRAFICA DEL EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
suroranR on CLAVE: 05.311.0335/2111

JUNTA DE ANDALUCIA SoNsElERiaoE romenTo ¥ Exon JUNTA DE ANDALUCIA GONSELERIA DE FOMENTO ¥ VIVIENDA

sfref. ;20897 - FTD
n;rel. - MA/2018/0 1/0(;(7;M n/ret. : MA/2018/01037
Asunto © Saneamiento barriada "l Secadero” (Casares)

s[ g ren | e
A I FOSERIT Y N CR T W | a/a Carm" Mwem

s | Plaza de las Macicnes, Torre Norte, Planta 9

(| 88 M‘BN 4 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla)

o [Rem b 3

Al J250 ] i i

En relacitn con el escrito de ks mercantil IDOM Cansulting, S.A.U. de fecha 18 de Julio de 2018 y
registro de entrada el mismo dia (N.* 16349) en el que salicitan informe de vialidad en relaciin a dos
actuaciones incluldas en el Proyecto de Saneamiente y Depuracikin de los Municipios de la Cuenca del
Bajo Guadiaro, para lo cual adjuntan una memona vy documentacion grifica (planos) de las referidas
actuaciones, el Serwcio de Cameteras, visto lo preceptuade en la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de
Carreteras de Andalucia, modficada por Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenaciin de los Transportes
Urbancs y Metropalitanos de \iajercs de Andalucia y demas legislacian vigente, informa ko siguiente:

Asunto ! Informe de vabilidad

Adjunto se remite informe de iabilidad en relacién al proyecto de “Saneamento y Depuracion de
ks municipios del Bajo Guadiaro, EDAR y colectores en San Martin del Tesorille" en el trama de la
carretera A-2102 que discurre por la provincia de Makaga,

£n fo referente a fa primera actuacion consistente en el cruce de la caretera A2102 a la allura
EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS del PR 0+500, para la instalacion de una tuberia de saneamiento de PWC @ = 315 mm, encamisada con
Ve AT una tubarla DN 500 mm con el fin de conectar un pozo de saneamiento existente al colector que discurre

& f/’\;o."z" 7 .”5'5 Nieto Linan paralelo en el margen opuesto, es perfectamente viable siempre que el citado cruce se realice mediante
";113 § 7‘; perforacin drigida (topol, con el fin de no afectar a la circulacion, En cualquier caso, la profundidad
£ } minima de la conduccion debe ser tal que garantice en e punto mas desfavorable un resguardo minimo

TAALAGA ’i/ de 1,20 mts desde la clave ded encarmisado a la rasante de la calzada,

iDOMm ENTRADA™ Por otro lade, $ hubieran de ejecutarse arguetas o poazas de resgistro, estos deben situarse fuera
de la zona de senddumbre, por lo que deben guardar una distancia e 8,00 mts respecto a la arista
Fecha: | Aolo¥ /I exterir de la explanation (Art* 54 de 1a Ley B/2001 de carmeteras de An dalucia).
Disigidoa | C G W
N.° Encargo §
C.D.
-

Faza de San Juan o B Cnz. n® 2. 2900 7
Tesdfono 95 10370 30, Fax 95103 7061

Maza de S duan de b Gz 022, 7X00 7
TeWdono 55 103 20 30, Fax 95 103 041

| 8YS7486972 10U0NKEYgGZUL Y akg
| ANTONIO JEEUS NETO LIRAN
|ALFONSO 8 EZLILLO
| IBMAEL PERA ZAPATA
ps://ws838. Juntadesndalucin, es/vertficarfime
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GOBIERNO  MINISTERIO coneeoErAcn PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
S s FEOLOGIER. CUADALaUNIR, OA EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
CLAVE: 05.311.0335/2111

JUNTA DE ANDALUCIA N PO XV DA

£n cuamto a fa_segunds actuscidn consistente en el cruce del rio Guadiaro con una tuberia de
impulsion de acera inoxidable de 250 mm de didmetro, a0 es wahls
misma a la estructura existente, por lo que deberd proyectarse apoyandose en una estructura

independiente del viaduclo, la cual debe guardar una separacidn minima con éste de al menos 8,00 mts
con el fin de dejar libre la zona de servidumbre de carreteras,

Todo ko anterlor deberd desarrollarse en of correspondiente proyecto, para una vez analizado,
pader emitir la correspendiente autorizacion con las condiciones que sean pracisas.

£LJEFE DE LA SECCIN DE EL ASESOR TECNICO
CONSERVACION Y EXPLOTACION, Fdo.! lumasl Pefis Zapats
Fa0.! ANNSS ST LI

VE
EL JEFE DEL SERVICIO OE CARRETERAS

4,
R e

TAALAGA

\

Paga de S Juan oe b uz nf 2. 29007 Maga
Tekiono 95 103 70 30, Fax 95 103 0 &1

e i —, BYST48597210UDNKEVGGIULY BN ghy | Fota OBLE2018
- ~ |ANTONO JESUS METO LIREN
| ALFONSO SANCHEZ LELD
) | ISMAEL PERA ZAPATA
= — hitps://ws58, juntadesndalucis. es/verificarfiras/ | pPoga | n

ANEJO N° 21. DOCUMENTO AMBIENTAL
PAG- 186



GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION

*|‘ DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA  HIDROGRAFICA DEL

x| t GUADALQUIVIR, O.A.

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ).
CLAVE: 05.311.0335/2111

ENVIADO A CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE CULTURA (DT DE CADIZ Y MALAGA)

'ioom SALIDA CORRESPONDENCIA,

}_ “ECHA: Aq- 2 -49

1DOoM

Glocieta Anibal Gonzddez, Edit. Centris B, Plia 1*
41940 Tamares. Sevilla

Telél.. +34 955 600 528 - Fax: +34 955 600 488
idom@sevila.idom. es

waw idom.com

D.T. de Fomento, Infraestructuras,
Ordenacioén del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histérico en Cadiz.

Sede de Cultura

C/ Canovas del Castillo 35, 11001 Cadiz

Sevilla, 18 de febrero de 2019

Asunto: Consulta previa para el proyecio de saneamiento y depuracion de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y
colectores en San Martin del Tesorilio (Cédiz),

Ref:  20.897 - CGM

C.D.. 2230

Estimados Serores,

Por encargo del Ministerio para la Transicion Ecolégica (MITECO), nuestra empresa IDOM
Consulting, Engineering & Architecture, S. A. U. esta redactando el proyecto del asunto. Con el
desarrollo de esta actuacion se pretende conseguir un doble objetivo: por un lado, conducir los
vertidos de los nicleos urbanos de El Secadero (Malaga) y San Martin del Tesorillo y
Montenegral Alto (Cadiz) hacia la ubicacién de la nueva estacién depuradora, y por otro,
proporcionar a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuracion, de forma que
puedan ser vertidas a los cauces publicos conforme a la normativa en vigor.

La actuacién se ubica en las inmediaciones del nicleo urbano de San Martin del Tesorillo,
perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, y del nicleo de El Secadero, (municipio
de Casares), en el limite de las provincias de Cadiz y Mélaga. El alcance de las obras objeto de
este proyecto, asl como la situacién de las instalaciones (depuradora y bombeos), se recoge en
el plano adjunto.

Los dos puntos de vertido de El Secadero se recogeran mediante conducciones de PVC DN
315 y 500 y se conduciran hasta la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del
mismo nombre, ubicada en la margen izquierda del rio Guadiaro y del arroyo Hondacavada. La
primera de estas conducciones cruzara bajo la carretera A-2102 mediante una hinca y poste-

Asunto: Consulta previa para el proyecto de saneamiento y depuracion de los municipios de la
cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin del Tesorllio (Cadiz).

Rel:

o

20.897 - CGM

Pégina: 213

riormente, antes de llegar a la EBAR, bajo el arroyo Hondacavada. Las profundidades de exca-
vacién estan comprendidas entre los 6 y 2 metros. Desde la EBAR Secadero se impulsara el
agua residual urbana (ARU) hasta la EBAR San Martin del Tesorillo a través de una conduccion
de PEAD PN10 DN 250, la cual cruzaré sobre el rio Guadiaro mediante una cercha.

En la EBAR San Martin se unira el ARU de este nicleo con el de El Secadero, desde donde se
impulsara la totalidad del caudal hasta la Estacién de Depuracion de Aguas Residuales (EDAR)
mediante un tubo de PEAD PN10 DN 400. Los primeros 300 metros de esta conduccion discu-
rren por el casco urbano de San Martin, disponiéndose el resto del trazado en zona rural. A
partir del pk 2+300 y hasta la llegada a la EDAR (pk 3+600), la traza de la tuberia queda contigua
al canal de riego El Esparragal. Las profundidades de excavacion de esta impulsion estan com-
prendidas entre 1,5 y 2 metros, con un maximo de 3 en los cruces bajo el citado canal de riego.

Respecto a Montenegral Alto (pedania perteneciente a San Martin del Tesorillo), el tnico vertido
se recoge mediante un tubo de PVC DN 315y se vehicula a la EBAR Montenegral, desde donde
se impulsara hasta la EDAR medlante una conduccion de PEAD PN10 DN 90. Para ello se
deberé cruzar la carretera A-2101 mediante una hinca. Las profundidades de excavacién son
inferiores a los 2 metros.

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento
del camino de servicio existente asociado al canal de riego.

Para el suministro eléctrico a la EDAR se ha previsto la conexién en M.T. a la linea aérea de 20
KV “Costa del Sol", propiedad de ENDESA. El punto de toma se encuentra en las inmediaciones
de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora. Para ello es preciso el tendido de una nueva
linea area en MT, de 20 kV y 6.300 m de longitud. En total, se implantaran 141 nuevos apoyos.
Para la ubicacién de los apoyos intermedios de alineacion se excavard una zanja de
1,25x1,25x2 m (1,56 m? de planta por 2 metros de profundidad) y para la implantacion de los
apoyos de angulo y finales se excavara una zanja de 2x2x2,5 m (4 m? de planta por 2,5 metros
de profundidad).

La parcela de la EDAR cuenta con una superficie de 5.870 m* y se ubica a media ladera, siendo
la profundidad méaxima de desmonte de 5 metros y la méaxima de relleno de 3 metros. En cuanto
a los equipos a implantar, la profundidad maxima sera de 4 m,

Tras la solicitud llevada a cabo por IDOM al Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico (IAPH) de
informaciéon sobre bienes de interés cultural y yacimientos existentes en la zona, se pudo
comprobar que en el Centro de Documentacion y Estudios no existe ningun bien identificado en
las proximidades del proyecto, como puede verse en el plano adjunto.

No obstante, con el fin de poder continuar con el desarrollo de los trabajos, solicitamos
amablemente cualquier informacién adicional existente al respecto, asi como los condicionantes
a tener en cuenta en la redaccién del proyecto y futura ejecucion de las obras.
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Por otro lado, solicitamos la emisién del correspondiente certificado de innecesariedad de la
realizacion de una actividad argueolégica preventiva, si procede.

Para ello se adjunta un plano de planta general de las obras con los elementos de patrimonio
histérico catalogados, facilitados por el IAPH, a escala 1:20.000, en formato A3. En él se
identifica la ubicacion de las futuras EBAR y la EDAR; asi como la linea eléctrica de M.T. aérea
de 20 kV propuesta para el suministro eléctrico de la EDAR, las lineas soterradas para el
suministro eléctrico a las EBAR, los colectores de agrupacién de vertidos y emisario de vertido
a cauce, y las conducciones de abastecimiento para suministro de agua potable a las
instalaciones. En dicho plano se recogen también las carreteras, los arroyos y los nicleos de
poblacién.

Agradeciendo de antemano la atencién, quedamos a la espera de sus noticias. Atentamente.

Por IDOM Consulting, Engineering & Architecture, S.A.U,

i C

Fdo.: Carmen Gonzalez Moreno

lDom IDCM |sauoa CORRESPonoeuc-A—

Glarieta Anibal Gonzélez, EdH. Cantis I, Plia. 19 FECHA A9-2-.49
41940 Tomares. Savita e

Toldl. +34 955 600 528 - Fax: +34 G55 £00 488 MEDIA:
KomEeeilia.kdom. 65 = —
wew idomeamn HORA
D.T. de Fomento, Infraestructuras,
y Ordenacién del Territorio, Cultura y
Sevilla, 18 de febrero de 2019 Patrimonio Histérico en Malaga.
Sede de Cultura
C/ Calle Mauricio Moro Pareto 4,
29006 Malaga

Asunto; Consulta previa para el proyecto de saneamiento y depuracion de ks municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y
colectores en San Martin del Tesorillo (Cadiz).

Aef: 20897 - CGM

CD: 2230

Estimados Senores,

Por encargo del Ministerio para la Transicion Ecoldgica (MITECO), nuestra empresa IDOM
Consulting, Engineering & Architecture, S. A. U. esta redactando el proyecto del asunto. Con el
desarrollo de esta actuacién se pretende conseguir un doble objetivo: por un lado, conducir los
vertidos de los nlcleos urbanos de El Secadero (Malaga) y San Martin del Tesorillo y
Montenegral Alto (Cadiz) hacia la ubicacién de la nueva estacion depuradora, y por otro,
proporcionar a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuracién, de forma que
puedan ser vertidas a los cauces pUblicos conforme a la normativa en vigor.

La actuacion se ubica en las inmediaciones del nucleo urbano de San Martin del Tesorillo,
perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, y del nlcleo de El Secadero, (municipio
de Casares), en el limite de las provincias de Cadiz y Malaga. El alcance de las obras objeto de
este proyecto, asi como la situacion de las instalaciones (depuradora y bombeos), se recoge en
el plano adjunto.

Eay e 0
[emema N
» o .v..

2 W
.

o7

Los dos puntos de vertido de El Secadero se recogeran mediante conducciones de PVC DN
315 y 500 y se conducirén hasta la Estacién de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del
mismo nombre, ubicada en la margen izquierda del rio Guadiaro y del arroyo Hondacavada. La
primera de estas conducciones cruzara bajo la carretera A-2102 mediante una hinca y poste-
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riormente, antes de llegar a la EBAR, bajo el arroyo Hondacavada. Las profundidades de exca-
vacién estan comprendidas entre los 6 y 2 metros. Desde la EBAR Secadero se impulsara el
agua residual urbana (ARU) hasta la EBAR San Martin del Tesorillo a través de una conduccion
de PEAD PN10 DN 250, la cual cruzaré sobre el rio Guadiaro mediante una cercha.

En la EBAR San Martin se unira el ARU de este nicleo con el de El Secadero, desde donde se
impulsara la totalidad del caudal hasta la Estacion de Depuracion de Aguas Residuales (EDAR)
mediante un tubo de PEAD PN10 DN 400. Los primeros 300 metros de esta conduccion discu-
rren por el casco urbano de San Martin, disponiéndose el resto del trazado en zona rural. A
partir del pk 2+300 y hasta la llegada a la EDAR (pk 3+600), la traza de la tuberia queda contigua
al canal de riego El Esparragal. Las profundidades de excavacion de esta impulsion estan com-
prendidas entre 1,5 y 2 metros, con un maximo de 3 en los cruces bajo el citado canal de riego.

Respecto a Montenegral Alto (pedania perteneciente a San Martin del Tesorillo), el Gnico vertido
se recoge mediante un tubo de PVC DN 315 y se vehicula a la FBAR Montenegral, desde donde

se impulsara hasta la EDAR mediante una conducciéon de PEAD PN10 DN 90. Para ello se
debera cruzar la carretera A-2101 mediante una hinca. Las profundidades de excavacion son
inferiores a los 2 metros.

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento
del camino de servicio existente asociado al canal de riego.

Para el suministro eléctrico a la EDAR se ha previsto la conexién en M.T. a la linea aérea de 20
KV “Costa del Sol", propiedad de ENDESA. El punto de toma se encuentra en las inmediaciones
de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora. Para ello es preciso el tendido de una nueva
linea area en MT, de 20 kV y 6.300 m de longitud. En total, se implantaran 44 nuevos apoyos.
Para la ubicacidn de los apoyos intermedios de alineacion se excavara una zanja de
1,25x1,25x2 m (1,56 m? de planta por 2 metros de profundidad) y para la implantacién de los
apoyos de angulo y finales se excavara una zanja de 2x2x2,5 m (4 m? de planta por 2,5 metros
de profundidad).

La parcela de la EDAR cuenta con una superficie de 5.870 m? y se ubica a media ladera, siendo
la profundidad maxima de desmonte de 5 metros y la méxima de relleno de 3 metros. En cuanto
a los equipos a implantar, la profundidad méxima seré de 4 m,

Tras la solicitud llevada a cabo por IDOM al Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico (IAPH) de
informacion sobre bienes de interés cultural y yacimientos existentes en la zona, se pudo
comprobar que en el Centro de Documentacion y Estudios no existe ningan bien identificado en
las proximidades del proyecto, como puede verse en el plano adjunto.

No obstante, con el fin de poder continuar con el desarrollo de los trabajos, solicitamos
amablemente cualquier informacién adicional existente al respecto, asi como los condicionantes
a tener en cuenta en la redaccién del proyecto y futura ejecucion de las obras.

Asunio: Consulta previa para el proyecte de saneamiento y depuracion de los municigios de la
cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin del Tesorilio (Cédiz) -

. PRel: 20897 -CGM

Pégina: 3/3

Por.oqu lado, solicitarpos la emision del correspondiente certificado de innec iedad de la
realizacién de una actividad arqueoldgica preventiva, si procede.

Para ello se adjunta un plano de planta general de las obras con los elem i i

'histé'rico catalogados, facilitados por el IAPH, a escala 1:20,000, en for?r?:t): c/i\%p aEt:rg?r:g
identifica la ubicacién de las futuras EBAR y la EDAR; asi como la linea eléctrica de M.T. aérea
de 2'0. kV propuesta para el suministro eléctrico de la EDAR, las lineas soterradas bara el
suministro eléctrico a las EBAR, los colectores de agrupacion de vertidos y emisario de vertido
a cauce, y las conducciones de abastecimiento para suministro de agua potable a las

ins;a:lag?ones. En dicho plano se recogen también las carreteras, los arroyos y los nucleos de
poblacién.

Agradeciendo de antemano la atencién, quedamos a la espera de sus noticias. Atentamente.

Por IDOM Congulting, Engineering & Architecture, S.A.U.

Fdo.: Carmen Gonzéalez Moreno
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RELACION AL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS 2.- Localizacion del area objeto de la actividad arqueologica.
MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDARY
COLECTORES EN SAN MARTIN DEL TESORILLO (CADIZ) 3.-Justificacion de la actividad arqueologica.

4.- Resumen del proyecto que motiva la actividad arqueoldgica.

5.- Evaluacion del impacto arqueoldgico.
6.- Metodologia desarrollada.

7.- Objetivos planteados.

8.- Fases de la actividad.

9.- Resultados.

10.- Medidas de proteccion, conservacion y almacenamiento.

11.- Bibliografia.

12.-Planimetrias y fotografias.

Arquedlogo para la actividad:
Agustin Vazquez Rodriguez.

AVR Arqueologia Servicio Integral
http://arqueologia-serviciointegral.webnode.es/
agustinarqueologo@gmail.com
646 91 64 35




1. FICHA TECNICA.

Actividad: Actuacion Arqueoldgica de Estudio y Documentacion
Grafica, segin Decreto 379/2009.

Proyecto promovido: Saneamiento y depuracion de los municipios de la

cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin del
Tesorillo.

Enclave motivo del estudio: La linea eléctrica de suministro eléctrico a

EDAR, asi como la linea del colector de impulsion y demads acometidas
de abastecimiento asi como la EBAR de Montenegral y de San Martin se
desarrollard desde la poblacion de Guadiaro (T.M. de San Roque, Cadiz)
hasta el diseminado de Montenegral Alto (San Martin del Tesorillo,
Cadiz) y desde dicho punto, a la poblacion de San Martin del Tesorillo
(Cadiz).

Equipo arqueoldgico:
- Agustin Vazquez Rodriguez. Arquedlogo solicitante de la direccion
del presente proyecto.
Domicilio: ¢/Don Jorge n®2, 1° CNT
11100- San Fernando, Cadiz.
Teléfono: 646916435.

Email: agustinarqueologo@gmail.com

- Manuel J. Izco Reina.
Calle Tierra y Libertad, 75, 2° C.
11510- Puerto Real, Cadiz.
Teléfono: 667 679 800

Direccién a efectos de notificaciones (arqueologia):

AVR Arqueologia Servicio Integral:
Calle Don Jorge, 2, 1° CNT.
11100- San Fernando, Cadiz.

Teléfono: 646 916 435.

Email: agustinarqueologo@gmail.com

Empresa promotora y titular:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR (CHG)
Plaza de Espafa s/n. 41071-Sevilla.

Teléfono: 955 637 502

CIF: Q-4117001-]

Empresa ingenieria redactora del proyecto para planta fotovoltaica:

IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A.U.
Glorieta Anibal Gonzalez. Edificio Centris II, Planta 12

41940- Tomares (Sevilla).

Teléfono: 955 600 528

Idom.sevilla@idom.com

Autor del proyecto de ingenieria:

Silvia Luna Vega. Ingeniera Agronoma.

sluna@idom.com

Resolucidén autorizacion de la actividad: 28 de Noviembre de 2019.

Inicio de la actividad: 14 de Diciembre de 2019.

Finalizaciéon de la actividad: 16 de Diciembre de 2019.

Ejecucién: Inspeccion Arqueoldgica Superficial de todo el trazado del
suministro eléctrico o linea eléctrica (aérea y soterrada), linea colectora
de impulsion, acometidas de abastecimiento y dreas de EDAR y EBAR.
En total, 11,2 km.

Resultado arqueoldgico: Hallazgos denominados Montenegral Alto-1,

Montenegral Alto-2, El Cafiuelo-1 y Don Carlos-1.




2.- LOCALIZACION DEL AREA OBJETO DE LA ACTIVIDAD

ARQUEOLOGICA

La inspecciéon arqueoldgica superficial en relacion al proyecto
“Saneamiento y depuracion de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro.
EDAR y colectores en San Martin del Tesorillo” se desarrollard entre los
términos municipales de San Roque y San Martin del Tesorillo (Cadiz). De este
modo, la linea partird de la poblacién de Guadiaro (San Roque) desarrollandose
hacia el norte por las tierras de El Cafuelo y El Membrillo y seguird hacia el
oeste, paralela al rio Guariaro, por las tierras conocidas como Don Carlos.
Atrevesara el arroyo Vifiuelo y continuara por el Cerro El Guijo hacia el oeste
en direccion al Cortijo La Isla, paralela al rio Hozgarganta. Cruzard la linea
dicho rio hacia el norte, ya en los terrenos de San Martin del Tesorillo. Desde
aqui, saldrd un ramal hacia el oeste hasta llegar a la poblacién de Montenegral
Alto y hacia el este, recorriendo las tierras de Los Carrascos, E1 Almendral y El
Mejidor hasta llegar a San Martin del Tesorillo. Desde esta poblacion
perteneciente a Jimena de la Frontera, la linea llegard hasta el rio Hozgarganta,
limite con la provincia de Malaga (T.M. de Casares)

Se accede al trazado objeto de la inspeccidn arqueolodgica superficial por la
Autovia del Mediterraneo (A-7) tomando el desvio a Pueblo Nuevo y ya
continuar por la CA-515 hasta Guadiaro y se puede proseguir por la CA-514
hasta San Martin del Tesorrillo o desde Castellar de la Frontera, seguir por la A-
405 tomando el desvio de la CA-513 hasta Montenegral Alto y continuar dicha
carretera hasta San Martin del Tesorrillo. Desde Jimena de la Frontera seria por la

carretera A-405 hacia Castellar de la Frontera y seguir por la CA-513.

El trazado asociado al proyecto “Saneamiento y depuracion de los
municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin

del Tesorillo” se desarrollara por las siguientes parcelas:

Saneamiento y depuracion de los municipios de la cuenca del Bajo
Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin del Tesorillo
Poligono Parcela Denominacién Term. Munic.
1 39 ALMENARA SAN ROQUE
1 38 ALMENARA SAN ROQUE
1 34 EL CANUELO SAN ROQUE
1 35 EL CANUELO SAN ROQUE
1 58 ALMENARA SAN ROQUE
1 33 EL CANUELO SAN ROQUE
1 30 MEMBRILLO SAN ROQUE
1 28 DON CARLOS SAN ROQUE
1 29 DON CARLOS SAN ROQUE
1 25 DON CARLOS SAN ROQUE
1 24 LAISLA SAN ROQUE

MONTENEGRAL BAJO. ENTRE POL. 11 PARC.157 Y POL. 11 Y PARC. 172

SAN MARTIN DEL TESORILLO

12 36 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
12 23 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 35 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 158 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 159 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 160 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 161 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 162 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 163 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 164 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
13 59 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
13 9028 ZONA URBANA SAN MARTIN DEL TESORILLO
‘ DISEMINADO MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
12 9013 CAMINO SAN MARTIN DEL TESORILLO

43,147,148, 155 'Y 44.

MONTENEGRAL ALTO ENTRE POL. 12 PARC. 41 Y EL POL. 12 PARC. 42,

SAN MARTIN DEL TESORILLO




12 9017 ARROYO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 41 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTIN DEL TESORILLO
12 9011 CANAL SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 50 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTIN DEL TESORILLO
1 9010 CAMINO SAN MARTIN DEL TESORILLO

MONTENEGRAL BAJO ENTRE POL. 12 PARC. 61, 78, 77 Y 76 Y EL POL.
12 PARC. 62, 63, 64, 65Y 167.

MONTENEGRAL BAJO ENTRE POL. 12 PARC. 75 Y EL POL. 12 PARC.
67,74,73,72,71,70 Y 69.

SAN MARTIN DEL TESORILLO

SAN MARTIN DEL TESORILLO

SAN MARTIN DEL TESORILLO

11 9013 CAMINO

SAN MARTIN DEL TESORILLO

De este modo, el trazado relacionado al proyecto ocupara una longitud

de 11,2 km.

Las coordenadas del trazado (ETRS89 Huso 30 EPSG 25830) objeto de la

inspeccion arqueoldgica superficial son las siguientes:

Ne |X Y 36 | 289063 | 4022813
1 292784 | 4019687 37 |288982 4022755
2 292525 | 4019944 38 | 2889784022730
3 292481 | 4020783 39 | 289028 | 4022661
4 292377 | 4020863 40 | 289082 | 4022531
5 292438 | 4021381 41 | 289091 | 4022531
6 291392 1 4021990 42 | 289082 | 4022532
7 291158 | 4022240 43 | 289036 | 4022636
8 291034 | 4022247 44 | 288827 | 4022546
9 290701 | 4022457 45 | 288665 | 4022516
10 ] 290743 | 4022673 46 | 288654 | 4022474
11 | 290660 | 4022790 47 | 288663 | 4022455
12 | 289989 | 4022704 48 | 288654 | 4022467
13 | 289839 | 4022712 49 | 288665 | 4022515
14 | 289722 | 4022704 50 |288614]4022531
15 |289622 | 4022674 51 | 2885644022562
16 | 289549 | 4022655 52 |288545]4022578
17 | 289315 | 4022503 53 ]288540] 4022604
18 | 289205 | 4022493 54 288526 | 4022635
19 1289126 | 4022657 55 288488 ] 4022651
20 ]289075]4022686 56 |]288433 | 4022639
21 | 289068 | 4022804 57 | 2884104022669
22 1289061 |4022816 58 288402 | 4022686
23 ] 289068 | 4022826 59 2884534022757
24 ] 289055 ]4022839 60 | 2884384022763
25 | 289040 | 4022877 61 | 2884534022757
26 289014 | 4022876 62 |288400 | 4022688
27 ] 288996 | 4022853 63 |288402 | 4022673
28 | 288967 | 4022847 64 |288430 | 4022639
29 |288936|4022795 65 | 288484 ] 4022651
30 | 288932 |4022780 66 | 2885254022639
31 | 288944 | 4022770 67 | 2885384022616
32 | 288963 | 4022769 68 | 288544 | 4022601
33 | 2889754022755 69 | 288545 | 4022582
34 | 289013 | 4022799 70 | 288610 | 4022532
35 | 2890574022823 71 | 288663 | 4022515

72 | 288826 | 4022546 108 | 290263 | 4023096
73 289033 | 4022634 109 | 290756 | 4023424
74 | 289026 | 4022657 110 | 290690 | 4023618
75 | 288979 | 4022727 111 | 290879 | 4023745
76 | 288987 | 4022759 112 | 290905 | 4023719
77 1289019 | 4022790 113 | 291051 | 4023816
78 | 289067 | 4022815 114 | 291039 | 4023844
79 289102 | 4022828 115291561 | 4024184
80 | 2891424022854 116 | 291573 | 4024163
81 | 2891784022850 117 | 291572 1 4024114
82 | 289191 | 4022863 118 | 291650 | 4023998
83 | 2892334022880 119 | 291693 | 4024022
84 | 289245 | 4022895 120 | 291739 ] 4023975
85 |289248 | 4022908 121291751 ] 4023960
86 | 289338 | 4023023 122 | 291926 | 4023804
87 2894334023070
88 | 289467 | 4023065
89 | 2895134023057
90 | 289570 | 4023062
91 | 289597 | 4023062
92 |289667 | 4023070
93 |289712]4023084
94 | 289753 | 4023082
95 | 289809 | 4023057
96 | 289864 | 4023074
97 | 289893 | 4023074
98 289917 |4023068
99 | 289962 | 4023068
100 | 289987 | 4023078
101 | 290032 | 4023077
102 1 290121 | 4023060
103 | 290168 | 4023050
1041290194 | 4023064
105 | 290214 | 4023081
106 | 290224 | 4023099
107 | 290227 | 4023111
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagunaje.svg
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